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CENTRAL HIDROELECTRICA EL TORO
EL HORMIGON FLUIDO Y SU APLICACION A LA CONCRETADURA DE
TUNELES BLINDADOS DE ALTA PRESION
Hernan ZABA LET A·
RESUMEN
Las condiciones de co lo cacion del hormigon en lug ares de
diflcil acceso h acen deseable el uso de un hormigon de alta
Jluidez. Dadas las propiedades desfavorables de un hormigon
de esas c arac ter ist ic as (alta ret rae cion h id raulic a, gran segre­
gabilidad, e levado costo), su aplicacion debe se r estudiada y
ejecutada cuidadosamente.
EI au tor describe las razones de su em ple o , los est udio s
realizados y los procedimien tos empleados para la aplic acion
de un hormigon de alta fluidez en la c on c re tad ura de las tube­
rias sub terrane as de alta presion de la Central Hidro ele ct rica
EI Toro de En de sa y los resultados ob tenido s con su aplic a­
cion tanto en los tramos inclin ad o s como h o riz on tales de ella.
Se resenan los p ro ce dimie n to s de control de calidad em­
pleados y se p lan te a la posibilidad de extender su e m pleo a la
co n c re tadu ra del revestimiento de tuneles.
ANTECEDENTES GENERALES
Consideraciones estructurales
El calculo de un t u n e l blind ado confinado, s o m e rido a alta presion h id r au lic a, se
realiza en torno ados premisas b as ic as.
Una es que la presion interior es tomada parcialmente por el blindaje y el
resto traspasado a la roca, a t r ave s del h o r m igo n de confinamiento.
La otra, que el blindaje debe ser capaz de soportar la presion exterior tr ab a-
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jando a c o m pre sio n. La longitud de pandeo se limita mediante anclajes embebidos
en el ho rrn ig on de confinamiento.
De acuerdo a estas bases generales se puede deducir que el ho rm igon de con­
finamiento del blindaje debe cumplir con las tres condiciones que se anotan a
con tinu acicn,
Debe asegurar un buen traspaso de los esfuerzos del blindaje a la roca,
es decir debe lograr un relleno 10 mas perfecto posible entre el blindaje y la roca.
Para e llo, el horm igcn debe producir un buen relleno de todas las concavidades de
la roc a y confinar los elementos de su ste nt acion colocados para su e x c av ac io n
(mallas, marcos m e t alic os. e n m ad er acio n , etc.).
Debe ser capaz de resistir los esfuerzos provenientes de los anclajes, para 10
cual debe rodearlos y confinarlos perfectamente.
Debe obtenerse un buen contacto con el palastro del blindaje. Esta c o nd icion
puede asegurarse adicionalmente con una iny e ccio n posterior en el contacto
horm igcn-palastro, pero desde el punto de vista e c o n om ic o y de calidad, conviene
limitar el volumen de estas inyecciones a un m in irn o,
Alternativas de concretadura
De acuerdo a la informacion en poder del autor, la concretadura de blindajes
confinados ha sido abordada hasta la fecha mediante tres sistemas principales:
h orrn igbn tradicional compactado por v ibr ac io n , ho rrn igc n sistema p re-p ack t y
ho rrn igo n fluido compactado por gravedad.
El primer sistema es ampliamente conocido y no necesitamos dar detalJes al
respecto. Tiene la ventaja de asegurar la resistencia necesaria con menor dosis de
cementa que los otros, con las ventajas t e cn ic as consiguientes (menor r e t r a c c io n
hidrau lic a y t er m ic a, menor c osto). Presenta, en cambio, dudas re sp e c t o de la
obrencion de un relleno adecuado en las zonas de dificil acceso para el horm igo n ,
especialmente en torno a los anclajes.
Por otra parte, obliga a una mayor sec c io n de ex cavac io n 0 a la eje cucion de
perforaciones en el palastro de la tuberia para realizar la vibracio n del ho rrn igon ,
en particular en la parte inferior de los tub os. Dada la cantidad y las dimensiones
de dichas perforaciones, elIas representan un trabajo adicional importante durante
la fabr ic acicn y montaje de las tuberias y dan origen necesariamente a zonas de
conce ntracicn de tensiones en el palastro.
EI sistema de horm igo n pre-packt ha sido utilizado con cierta frecuencia
especialmente en obras esp afi olas y algunas australian as. Consiste en la in y ec c ion
a presion de un mortero fluido en un esqueleto de agregado grueso.
Entre las ventajas que proporciona su uso se mencionan una menor r e t r ac c io n
term ic a e hidr iulica que el horm igon convencional, una mayor elasticidad en la
organ iz ac ion de la faena de concretadura y la e lim inacion de los relJenos de clave
mediante inyecciones.
Presenta en cambio los inconvenientes de ser una faena mix ta, que subdivide
la concretadura en dos etapas y, adem as, de hacer necesaria la colocaci6n de un
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moldaje estanco que delimite los tram os que van a ser inyectados.
EI sistema mediante h o rrn igo n fluido ha sido utilizado para la concretadura
de tubedas inclinadas. La primera a p lic acio n fue en e l pique inclinado de la
central La Bathie en Francia y, posteriormente, en las tuberias sub te rr an e as de
Vianden en Lux em burg o l , Capivari-Cachoeira en Brasil2, y ul t im ame nt e en Chile,
segun se describe en el presen te articulo.
En este m e t od o el h o rrn igo n es transportado y com pactado gravitacional­
mente. Presenta, por 10 tanto, una notable sirn p lific a cio n de la faena de concreta­
dura, especialmente en 10 concerniente a la o cu p acio n de mana de obr a. Pe r m it e ,
adem as, una re du cc io n im portante de las secciones de ex c av acion y un aumento
•
de los rendimientos de c o loc ac io n del h o rrn igon. Tiene, en c am b io , la desventaja
de ocupar una alta dosis de ce m e nt o , 10 cual se traduce en los problemas e c on o­
micos y tecnicos inversos de los que se ha se nalad o para el h or m igo n convencional.
Estudio del hormig6n fluido como metodo de concretadura
Siendo el sistema de concretadura mediante h o rm igo n f1uido una alternativa inte­
resante, la Empresa Nacional de Electricidad S.A., ENDESA, de e id io estudiarlo
mas a fondo con miras a su ut iliz acio n en las obras de la central h idro e lec tric a
EI Toro.
Para ello se b o squ ejo un plan de estudio que c o m pre nd io las cinco etapas
siguientes:
Estudio de la d o si fic ac io n en laboratorio
Yerific ac ion de las condiciones de relleno
Estudio del transporte del h orm igo n
Pruebas en terreno
Ensayos adicionales de lab oratorio.
Estas etapas fueron desarrolladas en la forma que se describe a c ont inu acion.
Estudio de la d osiflcacto n en laboratorio
Se partio de la premisa b asic a que d eb ia utilizarse exclusivamente los agregados
producidos por la planta de la central EI Toro.
De acuerdo a las caractedsticas pe t rografic as y gr anu lorn et ricas de esos agre­
gad os, y considerando que para cu rn p lir su finalidad el ho rm igo n debia ser
suficientemente fluido como para escurrir en una canaleta, sin segregarse durante
el transporte y tener una resistencia minima de 180 kgf/cm2, (17.65 MPa), a
28 dias, ello obligaba a las siguientes condiciones de partida para los estudios:
El t arn afi o maximo debia se r 1 1/2" 0 3/4".
La curva granu lorn e t ric a de referencia debia e st ar sobredosificada en arena.
Debia preverse el uso de un plastificador.
Como, por otra parte, la bibliografia existente indicaba que tanto para
Vianden como para Capivari-Cachoeira e l hor m igo n utilizado habfa sido ajustado a
una curva Faury de coeficiente M :: 55, t r a s sucesivos ajustes se lIego a establecer
como conveniente una d o s ific ac io n de partida de las caracteristicas presentadas en
la Tabla l.
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TABLA I
DOSIFICACIONES PRELIMINARES
Tamaiio
,
1 1/2" 3/4"maximo
Raz e n agua/cemento 0.65 0.65
Dosis de agua (11m3 ) 200 235
Plastim en t 10/00 10/00
Granulometria: Ajustada a curva Ajustada a curva
Faury, M = 55 Faury, M = 55
Resistencia a 28 d ias obtenida 253 kgf/cm2 248 kgf/cm2
(24.81 MPa) (24.32 MPa)
Verificacion de las condiciones de relleno
Se v er ifico las condiciones de relleno mediante pruebas a escala reducida en la
que se reprodujeron los puntos de diffcil relleno existentes en la obra: anclajes de
la tubeda, mallas de acero para su sren tacio n de la roca, irregularidades de la roca
Figs. 1 y 2.
Fig. 1. Prueba de relleno alrededor de los
anclajes.
Fig. 2. Prueba de re llen o b ajo malla de sus­
eenracion,
De estos ensayos se obtuvieron algunas conclusiones con respecto a las d o si­
ficaciones utilizadas, que sen alar on la conveniencia de eliminar el h orrn igon de
tarnafio maximo 1 1/2" en los restantes estudios, por no cumplir condiciones
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seguras de relleno tras las mallas de su st e n tac io n , y que hicieron ver que habia que
modificar la consistencia del h orm igo n, usando una curva te oric a Faury M = 61.
Estudio del transporte en canaleta
Este co n sist io en realizar ensayos de escurrimiento del h orrn ig cn ajustado a las
condiciones descritas en el capitulo anterior, en una canaleta de se cc ion rectan­
gular 20 x 20 cm, 25 m de largo y 52°/0 de pendiente. Fig. 3.
Tras sucesivos ensayos se e n c o n t r o que las con­
diciones para un buen funcionamiento del proceso
eran que la velocidad de escurrimiento en la canaleta
no debe superar los 3 m/s para evitar la segreg acicn,
y que la fluidez del h orm igon debe ser estrictamente
con trolada.
Como los m e to d o s habituales de control de plas­
ticidad no son aplicables al h orrn ig on fluido, se ideo
un dispositivo basado en el cono de Marsh para vis­
cosidades de lechadas de in y ecc ion, al cual se dio las
dimensiones de la Fig. 4.
Los ensayos indicaron que la fluidez, medida por
el tiempo de vaciado del cono, debia mantenerse en
4 ± 1 s.
Ensayos a escala natural
Terminada la serie de ensayos descrita anteriormente,
quedaba au n por dilucidar si era posible usar el trans­
porte por canaleta en la longitud de alrededor de
700 m que correspondia a la mayor longitud de los
tramos de la tubeda de central EI T'oro.
Aprovechando la c o n st ru cc ion del pre-radier de
hormigon para c o loc ac ion de los rieles de montaje de
la tubeda, se hizo en el una prueba a esc ala natural,
la cual per m it io verificar que el h orm igo n cumplia
las condiciones previstas de escurrimiento, sin segre­
gacion,
Esto perrn irio adoptar como do sific acio n finalla
siguiente:
Tamafio maximo
Razon agua/cemento:
Dosis de agua
Aridos
Aditivos
3/4"
0.66
250 11m 3
0/4.76 mm y 4.76/19.0
Fig. 3. Can ale ra para pruebas
a pequeiia escala.
�- .
Fig. 4. D isposirivo para me­
dir la viscosidad de la
lecbada.
mm ajustados a curva Faury M = 61
Aocem T = 1 %0 (reemplazando al Plastiment por condi­
ciones de ab astecim ie n to)
- 0.3°/00Fro Be
Las muestras tomadas durante la ejecuci6n de estas pruebas dieron una
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resistencia de 245 kgf/cm2, (24.26 MPa), a 28 d ias (cubos de 20 ern de arista),
la cual aseguraba la resistencia minima de proyecto especificada con una fraccion
defectuosa inferior a 5% hasta con un 15% de coeficiente de v ar iac io n,
Ensayos adicionales de lab oratorio
Se efectuaron ensayos para verificar la influencia de la temperatura de c o loc ac ion
sobre la resistencia inicial del ho rm igo n (los ensayos de lab oratorio fueron hechos
a 20°C y la temperatura previsible en las tubedas era de 150C), aspecto que era
importante verificar para establecer el tiempo m in irn o de retiro de los atiesadores
interiores para montaje de la tubeda. De acuerdo a ellos se fijo en 20 horas el
. , . .
uempo minima para su re trr o,
Ad em as, se estud io la variacio n de fluidez del ho r m igo n fresco en fun c i o n
del tiempo transcurrido desde su e lab orac io n, ad o p t an d o se un p e r io d o maximo
aceptable de dos horas como limite de co lo c acio n sin producir perturbaciones en
las propiedades previstas del horrn igcn.
Viendo los resultados obtenidos con estos ensayos y considerando el costo
de las diferentes alternativas de concretadura p osib le s, se d ec id io utilizar el rn e t o­
do de concretadura mediante horrn igo n fluido para la tuberia de la central
hidro e lec eric a EI Toro.
APLICACION DEL SISTEMA DE HORMIGON FLUIDO EN LAS OBRAS
DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE EL TORO
Descripci6n del proyecto
La central EI Toro forma parte del complejo e lec tric o nacional c h ile n o , la cual,
con su potencia instalada de 400 MW, a p ort ar a una ge ner ac io n anual de 1400 GWH.
En la Fig. 5 pueden verse e squ e m a ti c am e n t e los aspectos mas importantes
del proyecto.
Parte integrante de ella, 10 constituyen las tuberias a presion, de las cuales se
indican sus principales caractedsticas en la Fig. 6.
La presion interior, carga e st a tic a (150 m en el tramo horizontal inferior)
mas golpe de ariete (18% al nivel de las turbinas), es resistida en un 60% par
el blindaje y un 40% por la roca. En algunos puntos singulares (cavernas de
montaje, caverna de m aqu in as, zonas de roca de mala calidad) la carga soportada
por el blindaje aumenta a un valor variable entre 60 y 100%•
La presion exterior se considera producida por una columna de agua igual
a la cobertura de roca en cada pun to. EI c a lcu lo del pandeo se hizo segu n el me­
todo de Amstutz considerando un factor de seguridad de 1.8 y suponiendo una
se p ar acicn maxima de 0.5 mm entre blindaje y h o r rn igcn.
La fatiga admisible del acero se fijo en 0.55 de la fatiga de f1uencia, au m e n­
tandose a 0.8 para cargas biaxiales.
EI proyecto, fab ricacicn y montaje de la tube ria fue encargado a la firma
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fig. 5. Planta general de central El Toro.
VOEST, quedando a cargo de ENDESA la in spe ccion de esos trabajos, a de rn as de
la ejecu cion de la concretadura de relleno y de las inyecciones correspondientes.
Sistema de concretadura
EI ciclo de trabajo general se aju sro de manera tal que, paralelamente con las
operaciones de montaje del tubo de orden n - I, se realizaba la inspe ccion y
concretadura del tub o de orden n.
Dentro de este cic lo, la concretadura en 51 m ism a co m pre nd ia etapas de
preparacicn de la junta de concretadura; re tiro de los elementos de trabajo y
canalizaciones de agua, aire y e le c rric as ; fab ricacio n y control del h or m igbn en la
torre de horm igon ; transporte del horm igon en c arn io n-b e t o ner a ; c oloc ac ion y
control del h orm igo n en sitio, y espera para endurecimiento del h orm ige n.
La pre p ar ac io n de la junta c o nsisrio en su limpieza mediante agua y aire a
presion, eliminando el agua hacia el interior de la tubeda.. De esta manera la junta
no recib io ningun tratamiento de e lim in ac io n de la lechada superficial, procedi­
mien to que se ad op tc _P0r razones de la estrechez para la ap licacicn de cualquiera
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de los m et od os usuales para ello y por la dificultad para la eliminaci6n del material
acumulado durante el tratamiento.
En el despeje de la zona de concretadura no se incluy6 el retiro de las mallas
de susrenrac io n de roca, por razones de seguridad.
Para la colocaci6n del h orrn igon se disefi o un sistema que constaba de un
deposito de re gu lacio n del flujo de h o rm igo n , desde el cual se alimentaba la
canaleta de c o lo c ac io n del h o rm igo n, que era de se c cion de 20 x 20 em, y se
extendia a 10 largo de todo el pique inclinado hasta el punto donde se procedia
al relleno. Esta canaleta se d ejc embebida en el ho rrn ig o n a medida del avance de
su colccacion.
EI esquema de control del h orrn igo n usado fue el siguiente:
Control en la torre de ho rm ig on . Control de humedades cada 1 h o r a. Control de
fluidez a cada c am ion-b e ro ne ra.
Control de laboratorio. Control semanal de granulometria y propiedades fisicas
de los agregados. Control diario de resistencias por torre de h orm igon,
En e l sitio de hormigonadura se c o n tro lo visualmente las condiciones de
relleno durante la c o lo c acio n, en particular en los puntos de dificil acceso, como
eran alrededor de los anclajes de la tubeda, a t r av e s de las mallas de su ste n tacion,
en los resquicios de la roca, etc.
Resultados del rnetodo
EI procedimiento seguido se gu n se ha descrito anteriormente condujo en la p rac ri­
ca a algunos resultados de in te r e s, que son los que se resumen a c on tinu acio n,
1. EI sistema de tratamiento de juntas se tradujo en algunas ocasiones en la
aparicio n de grietas superficiales causadas por r e t r ac cio n del mortero fino
acumulado en la parte superior de la junta. Por otra parte, el comportamiento
posterior de la tubeda al entrar en servicio hizo ver que las juntas asi tratadas
pueden constituir vias de agua que comuniquen la napa Ire atic a existente en la
roca con la tubeda m e t a lic a con los consiguientes problemas de presion exte­
rior sobre el blindaje.
Por ella en futuros trabajos del tipo descrito parece aconsejable preyer una
forma de ex c avacio n que permita la eje cu cio n de un tratamiento de juntas
adecuado. Para lograrlo, nos parece suficiente producir un ensanche lateral del
orden de 20 a 30 em adicionales a cada lado de la tuberia, el cual permitiria
realizar el tratamiento y, a de m a s, facilitaria de manera importante el acceso
al espacio entre tuberia y r o c a.
2. EI rn et o d o de control del h o rrn igo n se de m ostre adecuado en la prac ric a y
perrn it io obtener los resultados que se resumen en la Tabla II.
De la Tabla II puede deducirse que el sistema de control empleado condujo
a resultados satisfactorios en 10 relativo a las propiedades del h orrn igon fluido
utilizado.
Sin embargo, existen algunos aspectos del control que la p r ac tic a indica que
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TABLA II
RESULTADOS DEL CONTROL DEL HORMIGON
1. Con trol de la fluidez en la torre de hormig6n
Total de cachadas Fluidez controlada
Lapso de control controladas 3 s 3- 5 s 5 s
15 a 30. 7.71 32 00{0 100% 0%
5 a 16. 8.71 38 0% 97% 3%
9 a 15. 9.71 58 0% 91 % 9%
14 a 19.10.71 61 0% 93% 7%
29 a 10.12.71 63 0% 100% 0%
Total 252 0% 96% 4%
2 Control de resistencias de muestras de hormig6n
Tram os inclinados Tram os horizon tales
Total
A (2,3) B (2, 3) A (1.4) B (1.4)
Numero de muestras 64 67 20 22
Resistencia media a 28 diu: kgf/em
2 263 265 288 270 268
MPa 25.69 25.73 28.24 26.48 26.28
Desviacibn standard: kgf/em 2 33.2 36.1 34.6 54.7 37.2
MPa 3.26 3.54 3.40 5.36 3.65
Coeficiente de variacion (%) 12.3 13.6 12.0 20.0 13.7
es conveniente mejorar:
La forma dada al co no para control de fluidez conduce a medidas de tiempo
muy cortos, 10 que puede traducirse en e r ro res de medida. Por e st a r az o n , e
conveniente modificarlo, alargando el tubo ciHndrico inferior.
Debe normalizarse e l procedimiento de toma de muestras para e l control d
resistencias, en especial en 10 relativo alllenado y c o m p ac t ac io n de los molde
de muestreo. Los resultados estadlsticos finales indicaron un rango medio d
23 kgf/cm', (2.26 MPa), entre cubos c o m p afi e ro s pe rte ne cie nre s a una mism
muestra, es decir de un 8.5°/0 de la resistencia media a 90 d Ia s,
La correccion de este valor haria descender e l coeficiente de v ariacion total
11.5°/0,10 cual demuestra que e sre aspecto influye en forma apreciable.
Es conveniente estudiar mas a fondo la representatividad de las re s is te n c ia
obtenidas por mue st re o en probetas frente a las resistencias reales del ho rrn igoi
colocado en obra.
3. EI control de faena in d ic o que e l comportamiento del h o r m igo n se ajust o a la
condiciones previstas en los estudios, en especial en 10 relativo a las condicio
nes de relleno en torno a los anclajes de la tubeda, a las concavidades de L
roca y a las mallas m e t alic as de su ste nt ac io n , don de estas no fueron retirada
por razones de seguridad.
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Este aspecto fue verificado adicionalmente mediante testigos extraidos del
hormig6n colocado a t rave s de las perforaciones para iny eccion existentes en la
tubeda.
APLICACION DEL SISTEMA DE HORMIGON FLUIDO A LOS
TRAMOS HORIZONTALES DE LA TU8ERIA
Antecedentes generales
En un principio la concretadura de los tramos horizon tales de la tubeda estaba
previsto realizarlo con hormig6n colocado con bomb a de pistones y compactado
por vibracion,
Este procedimiento se uso en los tramos horizontales superiores (IA y 18),
desde el comienzo de la zona blindada hasta caverna de valvulas, mediante etapas
que en longitud abarcaban un tramo no superior ados tubos y en altura dos
etapas, con una junta horizontal de concretadura al nivel del plano medio del
tubo.
El m e to d c aSI descrito p re se nt o problemas para su ejecucion, que fueron la
dificultad para vibrar el ho rrn igo n en la parte inferior de los tub os, y la existencia
de zonas de diffcil acceso, en los sectores en que no existia so hre-ex c avacicn.
Por estas razones y considerando la facilidad de o per acicn que significaba e l uso
del h or m igon fluido, se d e c id io estudiar su posible uso en los tram os horizontales.
Para ello se contaba con una colocadora neu m atic a marca SEM, que, al
permitir un manejo muy regulable del flujo de ho rm igo n, evita en gran medida su
. ,
segregaclon.
Estudio de factibilidad del merodo
Con el objeto de estudiar las condiciones de relleno que era po sib le lograr traba­
jando con estos elementos, se program6 una prueba a escala natural.
En ella el tubo rn e t alico correspondiente al blindaje, fue simulado con un
mo ld aje de madera de 3 m de longitud, el cual 24 horas de spue s de realizada la
concretadura del relleno fue retirado.
Este ensayo per m it io observar que e l relleno del espacio entre moldaje y roca
habfa sido obtenido en muy buenas condiciones, incluso en la parte superior,
que siempre constituye un punto cdtico en la concretadura de tu ne le s.
Aparte de 10 anterior, se extrajeron trozos de h orm igcn que, recortados en
forma de cubos, fueron ensayados a la com presion con resultados de resistencia
similares a los obtenidos en los estudios de laboratorio ya descritos.
Aplicacion en obra
Vistos los resultados indicados, se d e cid io adoptar e sre sistema para los tramos
horizon tales de tuberia, limitando su a p lic acio n a longitudes de 9 m originalmente
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y de 18 m en una etapa posterior.
Las concretaduras se realizaron utilizando la colocadora n e u m at ic a SEM con
e l tubo ubicado en la parte alta de la tu b e r i a y rellcnando exclusivamcnte por
escurrimiento gravitacional del h o rm igo n.
AI procederse con este sistema se o b se rv o una ex u d ac io n importante del
ho rm igo n , especialmente visible al llegar aprox imadamente a los 2/3 de la altura
total del espacio por rellenar. Esta e x ud ac io n se produjo sin arrastre de c e m e n to ,
por 10 cual no se buscc n ingu n paliativo para ella, c on s id e r an d o se que p e r m i t i a
rebajar la r az o n agua/cemento del h orm igo n colocado y que los canales eapilares
produeidos no afectarian las propiedades eseneiales del h o rrn igo n dada la forma
de generarse.
Para la se p aracio n de los tramos de eoneretadura se u tiliz o un molde eJecu­
tado mediante malla de metal desplegado, sujeto a la roca mediante c an c arn o s y
al tubo mediante areos de fierro redondo sold ados puntualmente a los anclajes
de la tuberia.
Resultados obrenidos
EI sistema de concretadura deserito se d e m o s tro bastante efieiente, como 10
demostraron las admisiones medidas durante las inyecciones entre palastro y
horm igcn.
A trav e s de elias pudo verificarse que el relleno alrededor del tubo y. en
especial, en la parte baja de el fue t o t al m e n t e satisfactorio, salvo en puntos muy
locales en los cuales la in y e cc ion d eb io completar dicho relleno.
No suce d io igual en la parte superior de los tub os donde, debido a dificul­
tades de acceso, no siempre fue posible colocar el tubo de la colocadora n e u m at ic a
hasta el extremo mas alejado de la zona por concretar. Por ello, debido a que el
avance del horrn igcn se produce en talud con una pendiente aproximada de 10 a
15010, se produjo un hueco de volumen importante en la clave de la e x c av ac io n.
De la Tabla III, que presenta cifr as promedios de las admisiones, puede dedu­
cirse que el relleno obtenido con h or m igo n fIuido fue similar, aunque algo mas
eficiente, en la clave de la ex c avacio n comparado con el sistema tradicional
mediante ho rrn igo n arm ado.
TABLA III
ADMISIONES DE HORMIGON EN LAS ZONAS DE RELLENO
Admisiones
(kg cemento/ml tuberia) Mero d o de
Tramo de tuberia
concretadura
Relleno clave Palastro/horm ig o n
Horizon tal 5U perior 427 27 Horm ig o n vibrado
Inclinado - 7 H orm igo n flu ido
Horizon tal in fcrior 370 7 Hor rn igo n fluido
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Creemos que este resultado puede mejorarse sustancialmente si las condicio­
nes do eje cucio n del trabajo permiten lIegar con el tubo de la colocadora hasta el
punto mas alejado de in ic ia cio n de la concretadura e irlo retirando a medida que
esta avanza.
En cambio, el relleno en contacto con la tube ria es tan satisfactorio como el
obtenido en los tram os inclinados donde las condiciones son muy favorables
para ello.
EI sistema de moldaje se revelo eficiente en general, pero p re se n t o algunos
inconvenien tes.
Uno fue que la su pe rficie de la junta vertical delimitada por la malla queda
recubierta por la lechada que tiende a salir a trav e s de las aberturas de ella.
Es conveniente so m e t e r dicha sup e r fic ie a un lavado cuidadoso.
Por otra parte, el ajuste de la malla a la roca y ala tuberia es laboriosa para
lograr una buena estanquidad.
Por ultimo, desde e l punto de vista constructivo, requiere una cantidad
importante de mana de obra calificada (soldadura).
Tiene, en cambio, la ventaja de poder quedar incorporado al horrn igon, con
10 cual se evita la labor adicional de retirarla, necesaria con cualquier otro tipo
de molde.
CONCLUSIONES
EI ho rrn igo n fluido es una buena so luc io n para la concretadura de lugares e s tre­
chos, de dificil acceso. Su transporte y c o lo c acio n en sit io s con pendiente ad e­
cuada, hechos por gravedad, son faciles y requieren un m inirn o de mana de obra,
sus propiedades son satisfactorias, pero es de un costa elevado, debido a la alta
dosis de cemento necesaria para obtener su fluidez y a la calificada tecnologia
necesaria para el estudio de la d osific acicn adecuada y para la rn an te n c io n de sus
caracteristicas durante la eje cu cio n del trabajo.
Siendo intrinsecamente de alto costo, para decidir su e lecc ion para un
trabajo determinado, otros aspectos del proyecto deben representar economias
de tivad as de su uso. EI relleno de t u n eles a presion blindados es un caso en que
esta situ ac io n se presenta, ya que el uso del horrn igcn fluido significa: menor
volumen de e x c av ac io n , menor volumen de ho rm igo n y una d ism inucio n apre­
ciable del tiempo necesario para la concretadura con respecto al ocupado con las
tecnicas habituales.
En los tuneles a presion pertenecientes a desarrollos hidrau licos de mediana
en�ergadura 0 mayores, que requieren la in st alacio n de un laboratorio de hormi­
gones, el hcrm igo n flu ido es una alternativa que debe considerarse en el proyecto.
Una vez adoptada la so lu c io n del hormig6n fluido, el d isefi o debe revisarse
cuidadosamente para obtener e l maximo provecho de su usa y el trabajo debe pro­
gramarse tomando en c u e n t a e l alto rendimiento del m et od o.
EI horm igcn fluido e s utilizable t a m b ie n como relleno de tramos horizonta-
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les blindados, no solo como un sub-producto de la decision de su a p lic ac io n J
tramos con pendiente.
EI autor piensa que el m e ro do puede ser aplicable para el r ev e s t i m re n to de
tu n e le s no blind ados, en que la concretadura se realiza con un molde d e sp l az ab le.
Las ventajas que poddan obtenerse, en forma similar que en los tu ne le s b lin d ad os,
sedan: mcnor ex c avacio n , menor volumen de h o rm ig o n , e lirn in ac io n de la v ib r a
cion del ho rm ig o n, mejores rendimientos de c o loc ac io n y buen relleno de 1.1 z o n a
de la clave del revestimiento y de las zonas con e n m ad e r ac i o n de so st e n i m ic n t o,
con la consiguiente re du cc io n de las inyecciones de relleno n e c e s ar i as.
En esta ap lic acio n debe considerarse una lirn it acio n por tram os que en
principio pueden alcanzar longitudes del orden de la veintena de metros.
EI au to r ha participado en su u tiliz ac io n para el revestimiento de una zona
de ro c a fallada, con gran abundancia de elementos de su s t e n t a c io n en el tu n e l de
aduccicn de la central EI Toro, con un re su lt ad o ampliamente satisfactorio.
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EL TORO WATER POWER PLANT. FLUID CONCRETE AND ITS APPLICATION
TO HIGH PRESSURE STEEL LINED TUNNELS
SUMMARY:
In works where special difficulties are met to place concrete, the use of highly fluid concrete
could be a good solution. Such a concrete presenting high hydration shrinkage, having strong
tendency to seggregation and being of high cost, should be designed and prepared with great
care.
The application of highly fluid concrete for the high pressure underground pipes of the
El Toro Water Work is described by the author stating the reasons to select such a solution,
the previous experimental work done, the practical procedures utilized on the job, and tire
results arrived at.
The method employed to perform the quality control of concrete in tire job are also
described; and the possibility to use fluid concrete for tunnel lining is suggested.
